
南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：107 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1071212 D1071212-030 雲水居 4F(018) <1 合格 

2 1071212 D1071212-031 學海堂 1F-A 梯(025) <1 合格 

3 1071212 D1071212-032 學海堂 3F-B 梯(032) <1 合格 

4 1071212 D1071212-033 學海堂 5F-A 梯(039) <1 合格 

5 1071212 D1071212-034 圖書館 1F(045) <1 合格 

6 1071212 D1071212-035 學慧樓 1F-西(053) <1 合格 

7 1071212 D1071212-036 學慧樓 3F-南(061) <1 合格 

8 1071212 D1071212-037 文會樓 1F(011) <1 合格 

9 1071212 D1071212-038 麗澤樓 1F-西(002) <1 合格麗 

10 1071212 D1071212-039 緣起樓 1F-西北(069) <1 合格 

11 1071212 D1071212-040 緣起樓 3F-東南(077) <1 合格 

12 1071212 D1071212-041 緣起樓 5F-東南(085) <1 合格 

13 1071212 D1071212-042 中道樓 2F(109) <1 合格 

14 1071212 D1071212-043 南華九村 1F(094) <1 合格 

15 1071212 D1071212-044 南華九村 4F(101) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：107 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1070919 D1070919-001 麗澤樓 3F-東(005) <1 合格 

2 1070919 D1070919-002 文會樓資源教室(014) <1 合格 

3 1070919 D1070919-003 成均館 2F(021) <1 合格 

4 1070919 D1070919-004 學海堂 2F-B 梯(028) <1 合格 

5 1070919 D1070919-005 學海堂 4F-A 梯(035) <1 合格 

6 1070919 D1070919-006 學海堂 5F-D 梯(042) <1 合格 

7 1070919 D1070919-007 圖書館 3F(048) <1 合格 

8 1070919 D1070919-008 學慧樓 2F-東(056) <1 合格 

9 1070919 D1070919-009 學慧樓 4F-東(064) <1 合格 

10 1070919 D1070919-010 緣起樓 2F-西北(072) <1 合格 

11 1070919 D1070919-011 緣起樓 4F-西北(080) <1 合格 

12 1070919 D1070919-012 緣起樓 6F-西北(088) <1 合格 

13 1070919 D1070919-013 中道樓 5F(112) <1 合格 

14 1070919 D1070919-014 南華九村 6F(104) <1 合格 

15 1070919 D1070919-015 南華九村 3F(099) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：107 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1070626 D1070626-001 成均館 1F(020) <1 合格 

2 1070626 D1070626-002 學海堂 2F-A 梯(027) <1 合格 

3 1070626 D1070626-003 學海堂 3F-D 梯(034) <1 合格 

4 1070626 D1070626-004 學海堂 5F-C 梯(041) <1 合格 

5 1070626 D1070626-005 圖書館 2F-東南(047) <1 合格 

6 1070626 D1070626-006 學慧樓 1F-南(055) <1 合格 

7 1070626 D1070626-007 學慧樓 4F-東(063) <1 合格 

8 1070626 D1070626-008 文會樓 5F(013) <1 合格 

9 1070626 D1070626-009 麗澤樓 2F-西(004) <1 合格 

10 1070626 D1070626-0010 緣起樓 4F-西北(079) <1 合格 

11 1070626 D1070626-011 緣起樓 6F-西北(087) <1 合格 

12 1070626 D1070626-012 中道樓 2F(109) <1 合格 

13 1070626 D1070626-013 南華九村 5F(103) <1 合格 

14 1070626 D1070626-014 南華九村 2F(097) <1 合格 

15 1070626 D1070626-015 南華九村 1F(094) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：107 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1070313 D1070313-002 雲水居餐廳 <1 合格 

2 1070313 D1070313-003 學海堂 1F-C 梯(026) <1 合格 

3 1070313 D1070313-004 學海堂 3F-C 梯(033) <1 合格 

4 1070313 D1070313-005 學海堂 5F-B 梯(040) <1 合格 

5 1070313 D1070313-006 成均館 BF(019) <1 合格 

6 1070313 D1070313-007 圖書館 2F-西北(046) <1 合格 

7 1070313 D1070313-008 學慧樓 4F-西(062) <1 合格 

8 1070313 D1070313-009 學慧樓 1F-東(054) <1 合格 

9 1070313 D1070313-010 文會樓 4F(012) <1 合格 

10 1070313 D1070313-011 麗澤樓 2F-東(003) <1 合格 

11 1070313 D1070313-012 緣起樓 1F-西北(070) <1 合格 

12 1070313 D1070313-013 緣起樓 3F-東南(078) <1 合格 

13 1070313 D1070313-014 緣起樓 5F-東南(086) <1 合格 

14 1070313 D1070313-015 南華九村 5F(102) <1 合格 

15 1070313 D1070313-016 南華九村 2F(096)   
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：106 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1061213 D1061213-009 麗澤樓 1F-西(002) <1 合格 

2 1061213 D1061213-010 文會樓 3F(011) <1 合格 

3 1061213 D1061213-011 雲水居 4F(018) <1 合格 

4 1061213 D1061213-012 學海堂 1F-B 梯(025) <1 合格 

5 1061213 D1061213-013 學海堂 3F-B 梯(032) <1 合格 

6 1061213 D1061213-014 學海堂 5F-A 梯(035) <1 合格 

7 1061213 D1061213-015 圖書館 1F-東南(045) <1 合格 

8 1061213 D1061213-016 學慧樓 1F-西(053) <1 合格 

9 1061213 D1061213-017 學慧樓 3F-南(061) <1 合格 

10 1061213 D1061213-018 緣起樓 1F-西北(069) <1 合格 

11 1061213 D1061213-019 緣起樓 3F-東南(077) <1 合格 

12 1061213 D1061213-020 緣起樓 5F-東南(085) <1 合格 

13 1061213 D1061213-021 中道樓 2F(109) <1 合格 

14 1061213 D1061213-022 南華九村 1F(094) <1 合格 

15 1061213 D1061213-023 南華九村 1F(100) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：106 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1060920 D1060920-006 學慧樓 BF-東 (052) <1 合格 

2 1060920 D1060920-007 學慧樓 3F-東 (060) <1 合格 

3 1060920 D1060920-008 學慧樓 5F-東南 (068) <1 合格 

4 1060920 D1060920-009 圖書館 1F-西北(044) <1 合格 

5 1060920 D1060920-010 學海堂 1F-A 梯(024) <1 合格 

6 1060920 D1060920-011 學海堂 3F-A 梯 (031) <1 合格 

7 1060920 D1060920-012 學海堂 4F-D 梯 (038) <1 合格 

8 1060920 D1060920-013 雲水居 3F(017) <1 合格 

9 1060920 D1060920-014 文會樓 2F(010) <1 合格 

10 1060920 D1060920-015 麗澤樓 1F-東(001) <1 合格 

11 1060920 D1060920-016 中道樓 1F(108) <1 合格 

12 1060920 D1060920-017 緣起樓 5F-西北(084) <1 合格 

13 1060920 D1060920-018 緣起樓 3F-西北(076) <1 合格 

14 1060920 D1060920-019 南華九村 1F(094) <1 合格 

15 1060920 D1060920-020 南華九村 4F(100) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：106 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1060602 D1060602-005 警衛室(091) <1 合格 

2 1060602 D1060602-006 學慧樓 BF-西(051) <1 合格 

3 1060602 D1060602-007 學慧樓 3F-西(059) <1 合格 

4 1060602 D1060602-008 學慧樓 5F-南(067) <1 合格 

5 1060602 D1060602-009 成均館 4F(023) <1 合格 

6 1060602 D1060602-010 學海堂 2F-D(030) <1 合格 

7 1060602 D1060602-011 學海堂 4F-C(037) <1 合格 

8 1060602 D1060602-012 雲水居 2F(016) <1 合格 

9 1060602 D1060602-013 文會樓 1F(009) <1 合格 

10 1060602 D1060602-014 麗澤樓 4F-西(008) <1 合格 

11 1060602 D1060602-015 緣起樓 5F-西北(083) <1 合格 

12 1060602 D1060602-016 緣起樓 3F-西北(075) <1 合格 

13 1060602 D1060602-017 南華九村 7F(107) <1 合格 

14 1060602 D1060602-018 南華九村 BF(093) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 

 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：106 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1060301 D1060301-013 成均館 3F(022) <1 合格 

2 1060301 D1060301-014 雲水居 1F(015) <1 合格 

3 1060301 D1060301-015 學海堂 2F-C 梯(029) <1 合格 

4 1060301 D1060301-016 學海堂 4F-B 梯(036) <1 合格 

5 1060301 D1060301-017 圖書館 5F(050) <1 合格 

6 1060301 D1060301-018 圖書館 BF(043) <1 合格 

7 1060301 D1060301-019 學慧樓 2F-南(058) <1 合格 

8 1060301 D1060301-020 學慧樓 5F-東(066) <1 合格 

9 1060301 D1060301-021 麗澤樓 4F(007) <1 合格 

10 1060301 D1060301-022 緣起樓 6F-東南(090) <1 合格 

11 1060301 D1060301-023 緣起樓 4F-東南(082) <1 合格 

12 1060301 D1060301-024 緣起樓 2F-東南(074) <1 合格 

13 1060301 D1060301-025 南華九村 7F(106) <1 合格 

14 1060301 D1060301-026 南華九村 3F(099) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 

 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：105 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1051214 D1051214-001 成均館 2F(021) <1 合格 

2 1051214 D1051214-002 學海堂 2F-B 梯(028) <1 合格 

3 1051214 D1051214-003 學海堂 4F-A 梯(035) <1 合格 

4 1051214 D1051214-004 學海堂 5F-D 梯(042) <1 合格 

5 1051214 D1051214-005 圖書館 4F(049) <1 合格 

6 1051214 D1051214-006 學慧樓 2F-東(057) <1 合格 

7 1051214 D1051214-007 學慧樓 5F-西(065) <1 合格 

8 1051214 D1051214-008 文會樓資源教室(014) <1 合格 

9 1051214 D1051214-009 麗澤樓 3F-西(006) <1 合格 

10 1051214 D1051214-010 緣起樓 2F-東南(073) <1 合格 

11 1051214 D1051214-011 緣起樓 4F-東南(081) <1 合格 

12 1051214 D1051214-012 緣起樓 6F-東南(089) <1 合格 

13 1051214 D1051214-013 南華九村 6F(104) <1 合格 

14 1051214 D1051214-014 南華九村 4F(100) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 

 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
105 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1050919 D1050919-001 成均館 1F(020) <1 合格 

2 1050919 D1050919-002 文會樓 3F(013) <1 合格 

3 1050919 D1050919-003 麗澤樓 3F-東(005) <1 合格 

4 1050919 D1050919-004 學海堂 2F-A 梯(027) <1 合格 

5 1050919 D1050919-005 學海堂 3F-D 梯(034) <1 合格 

6 1050919 D1050919-006 學海堂 5F-C 梯(041) <1 合格 

7 1050919 D1050919-007 圖書館 3F(048) <1 合格 

8 1050919 D1050919-008 學慧樓 2F-西(056) <1 合格 

9 1050919 D1050919-009 學慧樓 4F-南(064) <1 合格 

10 1050919 D1050919-010 緣起樓 6F-西北(088) <1 合格 

11 1050919 D1050919-011 緣起樓 4F-西北(080) <1 合格 

12 1050919 D1050919-012 緣起樓 2F-西北(072) <1 合格 

13 1050919 D1050919-013 南華九村 6F(104) <1 合格 

14 1050919 D1050919-014 南華九村 2F(096) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 

 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
105 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 10506922 D1050622-007 文會樓 4F(012) <1 合格 

2 10506922 D1050622-008 麗澤樓 2F(004) <1 合格 

3 10506922 D1050622-009 成均館 BF(019) <1 合格 

4 10506922 D1050622-010 學海堂 1F-C 梯(026) <1 合格 

5 10506922 D1050622-011 學海堂 5F-B 梯(040) <1 合格 

6 10506922 D1050622-012 學海堂 3F-C 梯(033) <1 合格 

7 10506922 D1050622-013 圖書館 2F 梯(047) <1 合格 

8 10506922 D1050622-014 學慧樓 1F(055) <1 合格 

9 10506922 D1050622-015 學慧樓 4F(063) <1 合格 

10 10506922 D1050622-016 緣起樓 2F(071) <1 合格 

11 10506922 D1050622-017 緣起樓 4F(079) <1 合格 

12 10506922 D1050622-018 緣起樓 6F(087) <1 合格 

13 10506922 D1050622-019 南華九村 5F(96) <1 合格 

14 10506922 D1050622-020 南華九村 2F(103) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 

 



南華大學 飲用水水樣檢驗報告表                                                                    
年度：105 年度 

編 號 採樣日期 樣品編號 採樣地點 

檢   驗  項    目 

大腸桿菌群 

CFU/100mL 

檢驗結果 

合格\不合格 

1 1050304 D1050304-001 麗澤樓 2F-東(003) <1 合格 

2 1050304 D1050304-002 文會樓 3F(011) <1 合格 

3 1050304 D1050304-003 雲水居 4F(018) <1 合格 

4 1050304 D1050304-004 學海堂 5F-A 梯(039) <1 合格 

5 1050304 D1050304-005 學海堂 3F-B 梯(032) <1 合格 

6 1050304 D1050304-006 學海堂 1F-B 梯(025) <1 合格 

7 1050304 D1050304-007 圖書館 2F-西北(046) <1 合格 

8 1050304 D1050304-008 學慧樓 4F-西(062) <1 合格 

9 1050304 D1050304-009 學慧樓 1F-東(054) <1 合格 

10 1050304 D1050304-010 緣起樓 5F-東南(086) <1 合格 

11 1050304 D1050304-011 緣起樓 3F-東南(078) <1 合格 

12 1050304 D1050304-012 緣起樓 1F-西北(070) <1 合格 

13 1050304 D1050304-013 南華九村 1F(094) <1 合格 

14 1050304 D1050304-014 南華九村 5F(102) <1 合格 
 
註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。       2.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群 6 (CFU/100mL)以下。 

3 . "TNTC"表示數量>1.3×102 CFU/100mL 無法計數。    4.水質檢測公司：琨鼎環境科技股份有限公司（環署環檢字第 042 號） 

 


